
Schéma de raccordement console de commande avec redondance et console de commande sans redondance sur MD2400 Redondance Tokenring & Bus I/O
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- Le câble principale et le câble de secours doivent emprunter des trajets différents.Rem.

- Dans toutes les consoles de commandes et les tableaux répétiteurs, il y a lieu de couper ou

d’isoler avec du ruban adhésif le blindage des câbles rentrant.
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Switch redondance

Câble de secours  *

Câble principal *

Type de câble => Voir schéma de câblage TB2400F02*
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Switch redondance console

de commande avec

OUT

OUT IN

1 3

4

+

-

5

6

7

8

+

-

A A C C

2 201816141210

9 171311 15 19

LED 1

OUT IN IN

B B D D

OUTIN

T240077

MD2400 Redondance Tokenring & Bus I/O 

Console de commande avec redondance
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Console de commande sans redondance
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PCB frontal de la console de commande 
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PCB frontal de la console de commande 

*

- Max 5 modules périphériques sur le câblage redondant du bus I/O.
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