
Aansluitschema bedieningsconsole met redundantie en bedieningsconsole zonder redundantie op de MD2400 Redundantie Tokenring & I/O Bus
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- De hoofd en de back-up kabel dienen een ander traject te volgen.Opm.

- In alle bedieningsconsoles en herhaalborden dient de afscherming van de

binnenkomende bekabeling verwijderd ofwel met kleefband geïsoleerd te worden.
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Bedieningsconsole zonder redundantie
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*

met redundantie

- Max 5 periferie modules op de redundante bekabeling van de I/O bus.
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