
Alarm Niveau 4 (200ppm) (LATCH)

(*)  Maximum resistief vermogen: 230VAC/2A per contact
      Maximum inductief vermogen of magneetventiel: 80W per contact
(**) Maximum resistief vermogen: 30Vdc/1A 

(richtwaarde 30cm)

- Tot  500m: 3 x 0,8mm afgeschermd

OPM.: Afscherming verbinden met aarding.
- Meer dan 1km: leverancier contacteren
- Tot 1km 3 x 1mm afgeschermd

- 3 geleiders

fysisch gescheiden worden van stroom voerende 
- De bekabeling van de gas- en CO- detectoren moet 

Daarbij moet een minimale afstand gerespecteerd 
geleiders en elektromagnetische storingsbronnen.

worden zoals beschreven in de norm EN50174-2.
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Fabrieksinstelling

Aansluitschema MD780 CO-detectiecentrale
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