
Aansluitschema MD300 Interne bekabeling I/O bus met voedingsmonitor zonder RJ45 connectoren

en knip de niet gebruikte draadjes af aan de voedingsmonitor.

Gebruik voor de RJ45 connector alle draadjes van de kabel 
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