
Shéma de câblage sirène I.S. avec barrière zener
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EOL **

Barrière zener

Référence de commande

Avec boîtier: 900 084B

Sans boîtier: 900 084A

RESISTANCE DE FIN DE LIGNE

SIRENE SURVEILLEE

SORTIE

+

-

Borne de terre à raccorder sur la mise à la terre du local antidéflagrant.

(*)

Local antidéflagrant

Boîtier avec barrière zener

à installer à l'extérieur

MTL7728+

*

** EOL :

du local antidéflagrant

330Ω

Diode
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10K

-

+

MD2400 Carte relaisMD644

MD300

MD2400 Carte relais

T240018 (Versions inférieures à T240018E) 

MD2400 Carte relais

T240038

A partir de la version T240018E

MD2400L Carte relais

A partir de la version T240056A

MD2400L Carte relais

T240056 (Versions inférieures à T240056A)

- Max. 2 Sirènes par barrière zener
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- Sirène DB5 I.S. rouge 24Vdc

- Référence de commande: 900 084

- 2nd SOUND = EVACUATION
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